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МЕТОД РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В УЧАСТКОВЫХ ВЫРАБОТКАХ  
С ИСХОДЯЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СТРУЕЙ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ РАСХОДЕ 
ВОЗДУХА 
 
В.А. Кузин, Донецкий государственный университет управления, Украина 
 
Приведены теоретическое обоснование и аналитические зависимости для расчета темпе-
ратуры воздуха в выработках с исходящей струей воздуха при задании линейного закона из-
менения относительной влажности воздуха по их длине и экспоненциальном законе прито-
ков воздуха из выработанного пространства выемочных участков. 
 
Для прогнозирования температуры воздуха в выработках вентиляционных горизонтов 
необходимо учитывать как теплопритоки воздуха из выработанного пространства выемоч-
ных участков, так и утечки воздуха из воздухоподающих выработок. При этом в зависимости 
от системы разработки и схемы проветривания выемочного участка теплопритоки воздуха из 
выработанного пространства могут быть как сосредоточенными в одном пункте, так и пере-
менными по длине выработки. В настоящее время разработаны методы расчетов температу-
ры воздуха в выработках, которые учитывают различные законы изменения расхода воздуха 
по их длине [1,2,4]. В нормативном документе по прогнозирование температуры воздуха в 
выработках вентиляционных горизонтов [2] для участковых выработок с переменным расхо-
дом воздуха (схемы проветривания выемочных участков 1а,1б,3а,4б) расчетные зависимости 
получены при задании закона изменения влагосодержания воздуха по длине выработки [1,5]. 
К недостаткам такого метода расчета относится необходимость задания коэффициентов ап-
проксимации влагосодержания воздуха от его температуры, которая является искомой вели-
чиной. Это приводит к увеличению объема расчетов, существенному усложнению програм-
мы расчетов и снижению их надежности. Расчетные зависимости методики [6], как и мето-
дики для воздухоподающих выработок [3], получены при задании линейного закона измене-
ния относительной влажности воздуха по длине выработок. Для устранения отмеченного не-
достатка, с целью использования фактических исходных данных относительной влажности 
воздуха, получаемых в процессе шахтных замеров на конкретной шахте, и, таким образом,  
уменьшения ошибок при прогнозировании температуры воздуха в выработках, получено ре-
шение дифференцированного уравнения теплового баланса при линейном законе изменения 
относительной влажности по длине выработки и экспоненциальном законе притоков воздуха 
из выработанного пространства выемочного участка при управлении кровлей полным обру-
шением. 
Уравнение теплового баланса для элементарного участка вентиляционной выработки dl, 













)sin( 1  (1) 
 
где c – массовая теплоемкость воздуха при изобарном процессе; G – расход воздуха; r – 
скрытая теплота парообразования; х – влагосодержание воздуха; кτ – коэффициент нестацио-
нарного теплообмена горных пород с воздухом; U – периметр сечения вентиляционной выра-
ботки; tп1 – естественная температура горнах пород в месте сопряжения выработки с лавой; 
tпр – температура утечек воздуха из выработанного пространства; σ – геотермический гради-
ент; qа – величина тепловыделений от абсолютных источников на единице длины выработки; 
g – ускорение свободного падения; ψ – угол наклона пласта; кт, кх – коэффициенты теплопе-
редачи соответственно греющего охлаждающего трубопроводов; Uт, Uх  – периметры соот-
























Рисунок. Расчетная схема к учету влияния тепловыделений из выработанного  
пространства на температуру воздуха в вентиляционном штреке 
 
Принимаем линейную зависимость изменения относительной влажности в пределах вы-
работки [3, 6]: 
  
L1
.     (2) 
При линейной аппроксимации влагосодержания от относительной влажности, температу-





  )(622,0 .    (3) 
 
Тогда уравнение (3) при линейном законе изменения относительной влажности (2) примет вид: 
 




nБ  622,0 . 
Изменение влагосодержания при изменении температуры воздуха на dt на длине dl будет 
иметь вид: 
))( 1  dБtdБdtБdx   .   (5) 
Закономерность изменения расхода воздуха по длине вентиляционной выработки нели-
нейная и при указанных выше схемах проветривания выемочных участков описывается 
уравнением [7]: 
)exp(  npуч GGG ,     (6) 
где Gуч – расход воздуха для проветривания выемочного участка; npG – утечки воздуха че-
рез выработанное пространство; δ – эмпирический коэффициент. 
Для условий Донбасса при управлении кровлей полным обрушением δ = 0,04-0,05 . 
Приращение количества воздуха на участке выработки dl выразится зависимостью 
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 dGdG np )exp(   .     (7) 
 
Подставив значение dx и dG согласно уравнениям (5) и (7) в дифференциальное уравнение 
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gN sin ; 
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После приведения подобных членов уравнение (8) примет вид 
 
,  dНdteЯeЩdЮedteTSdVtddtEdWtedtZePdt        (9) 
 
где  11 БP  ;  aPZ  ;  )(  БaW  ;  МДAБV  ` ;  
 
 NМДBAt`БS x1    ;  БaT  ;  
 
)RtNБ`Б(аЮ np1   ; 
 
)`( NБаЩ   ;   а`БЯ  ;   sinАН  ; БE  . 
 
Расчетный анализ, выполненный по формуле (9), показал, что членами уравнения со сла-
гаемыми Т, Щ, Е, и Я можно пренебречь, и это не окажет влияния на значение конечной тем-
пературы воздуха на расчетном участке (таблица). 
Таблица  
Исходные данные и результаты сравнительных расчетов по уравнению (9)  
















































































































 Температура воздуха 




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 
29,4 0,80 0,82 39,4 34,3 0,85 30,42 600 0,147 0,49 0,105 30,49 30,5 30,5 
26,0 0 0  40,0 30,0 0 15,0 2000 0,5 0,3 0 32,31 32,31 32,3 
39,0 0,90 0,95 48,0 40,0 0,40 20,0 400 0,2 1,0 0 36,38 36,37 36,4 
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20,0 0,60 0,80 50,0 45,0 0,68 25,0 800 0,05 0,1 -0,4 17,71 17,48 17,5 
30,0 0,70 0,90 44,0 35,0 0,90 40,0 1000 0,3 5,0 0,3 34,95 35,14 35,6 
26,0 1,0 1,0 39,0 35,0 0,52 5,0 60 0,4 0,8 -0,1 26,27 26,26 26,3 
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  .     (12) 
Получим выражение 





   и   
VK . 
Заменим в уравнении (13) постоянную С неизвестной функцией И и полученное выраже-
ние подставим в уравнение (11). После преобразований оно примет следующий вид 










.    (14) 
Сомножитель )1()(  Zy в знаменателе раскладываем в ряд по формуле бинома Ньютона, 
ограничиваясь двумя членами разложения, т. е. 
 
11)1( )1()(   вyZy  ,    (15) 
 
где    )1(  ав ;  )1(   Р . 



































































где      2
H ;   
SeЭ  ; 
ЮR ~ .  
Подставив (16) в выражение (13), получим общее решение дифференциального уравнения (11): 
 
kyCRЭZyPt 1~()(   ,    (17) 
 
где )()( Lnynyyв    ;  Lвy   ;   )( wyy   ;   
 1 K ;  1)1(  K ;   1)2(  Kвw . 
При начальном условии (при  =0, у=1 и t=t1) получим частное решение дифференциаль-
ного уравнения (11)  
 
]})([~{)( 1 FZytyRЭZyPt k    ,   (18) 
 
где  )w(R~)Lв(Э)dв(F 22   . 
После подстановки в уравнение (18) значений отдельных величин, ряда преобразований и 
пренебрегая малыми величинами, получим окончательное выражение для температуры воз-






 ,   (19) 
 
где  вm  ; 1Б1в  ; А1 ; 
N
UkUkUkUkА TTxxTT   ; 
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  .  
Выводы. Сравнение результатов расчета по формуле (19) с результатами численного ре-
шения по уравнениям (9) и (10), а также с данными шахтных наблюдений показало, что от-
клонения практически находятся в пределах точности расчетов. 
Аналитическую зависимость (19) рекомендуется применять для прогноза температуры 
воздуха в участковых вентиляционных выработках при переменных по ее длине теплоприто-
ках воздуха из выработанного пространства. 
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РОЗРАХУНОК СУМАРНОЇ РІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОЇ ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ  
ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 
 
О.Г. Кременєв, Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірни-
чій промисловості, Україна 
 
Наведено методологію розрахунку сумарної річної ефективної дози зовнішнього і внутрі-
шнього опромінення працівників вугільних шахт за рахунок зовнішнього гамма-
випромінювання від природних радіонуклідів, що є у вугільних шахтах; інгаляції наявних у 
шахтній атмосфері ізотопів радону та їх дочірніх радіонуклідів; інгаляції та проковтування 
виробничого пилу, що містить природні радіонукліди. 
 
Правилами безпеки у вугільних шахтах [1] регламентується проведення контролю за раді-
аційним станом і оцінка опромінення гірників радіаційними джерелами. Однак керівний до-
кумент [2] за яким повинні виконуватись контроль радіаційного стану і оцінка опромінення 
гірників застарів і не відповідає вимогам діючих правил і норм України [3,4]. Мета доповіді і 
основна задача – розробка методології розрахунку річної ефективної дози зовнішнього і вну-
трішнього опромінення працівників вугільних шахт радіаційними джерелами (що містять 
радіонукліди природного походження) при оцінюванні радіаційного стану вугільної шахти.  
Згідно основних санітарних правил [3] до виробництв, на яких може мати місце підвище-
не опромінення від джерел природного походження працівників, не віднесених до категорії 
«персонал», належать добування корисних копалин (не уранових) у підземних рудниках і 
шахтах. Дози опромінення працівників підземних рудників і шахт можуть бути зумовлені 
[3]: зовнішнім гамма-випромінюванням від природних радіонуклідів, що містяться в сиро-
винних та вторинних продуктах виробництва; інгаляцією виробничого пилу, що містить 
природні радіонукліди; інгаляцією наявних у повітрі виробничих приміщень ізотопів радону 
та їх дочірніх радіонуклідів; проковтуванням пилу і дрібних фрагментів; радіоактивним за-
брудненням відкритих ділянок шкіри. 
Кількісні значення меж доз опромінення для працівників вугільних шахт встановлюються 
в термінах річної ефективної дози зовнішнього та внутрішнього опромінення та еквівалент-
них доз зовнішнього опромінення згідно норм радіаційної безпеки [4] і основних санітарних 
норм [3]. 
Річна ефективна доза опромінення Еш працівників вугільної шахти за величиною сумарної 
ефективної дози зовнішнього і внутрішнього опромінення визначається за допомогою фор-
мули: 
 
шE  = E + 
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